Herstellererklarung

Konformitdtsnachweis entsprechend FNN Dokument ,,Anschluss
und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz*

Hiermit bestatigt die Firma RCT Power GmbH, dass

die Batterie-Wechselrichter der Typen

RCT Power Storage DC 4.0/6.0/8.0/10.0 und RCT Power Storage AC 4.0/6.0
in Verbindung mit dem Stromsensor zur Erfassung des Hausverbrauchs der Typen

RCT Power Sensor 50 und RCT Power Sensor 100,

die nachfolgenden Anforderungen aus dem FNN Dokument ,Anschluss und Betrieb von Speichern am
Niederspannungsnetz” erfiillen.

Anforderung 4.10 aus dem FNN-Dokument

Speicher ohne Lieferung in das offentliche Netz

Falls eine Speicherladung aus dem offentlichen Netz erfolgen soll, muss technisch sichergestelit
werden, dass der aus dem Netz geladene Strom nicht mehr in das offentliche Netz eingespeist wird.

Anforderung 4.11 aus dem FNN-Dokument

Zur Verhinderung der Einspeisung wird der Energiefluss am Netzanschlusspunkt durch einen
Stromsensor des Speichersystems gemessen. Diese Daten werden an den Wechselrichter
Ubermittelt. RCT Power GmbH bestétigt, dass ein Funktionstest (Typprifung) des Stromsensors
durchgeflihrt wurde. Es wird weiterhin die ordnungsgeméate Funktion des Stromsensors des
Speichersystems bestatigt.
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